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Errar Wird angezeigt, wenn das Verhaltnis Stromwandler falsch ist.
- Der Text wird nach 2 Minuten ausgeblendet,
ES ansonst den Joystick in Richtung 1 driicken (Abb 1).
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10 Bevor das Programmierstartverfahren abgeschlossen ist,
zeigt das Messgerat die eingestellten Verhaltnisse flr
[t -Ato Spannungswander und Stromwandler an:
oo Das Messgerat zeigt die Werte 3 Sekunden lang an.
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A A far Stromwandler: Beim Verlassen der Verfahrens (JA)
no| v JES sind die eingestellten Werte ohne Aufbrechen der
I I Plombe nicht ldnger veranderbar
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